
NÁVOD K OBSLUZE

PARAPETNÍ JEDNOTKY

UNI DC INVERTER SERIE OBILE SERIES

  

ASF-18AIA, ASF-24AIA, ASF-36AIA, ASF-42AIA

 
ASGE-18AIA WK, ASGE-24AIA WK, ASGE-36AIA WK

 
ASGE-36AIA-3 WK, ASGE-42AIA-3 WK



 

 

Upozornění pro uživatele 
 

 Zajistěte jednotné napájení pro každou pokojovou jednotku. 

 Nikdy nepracujte s kabelovým ovladačem v mokrém prostředí a nevystavujte jej přímému 
slunečnímu svitu. 

 V prostředí s elektromagnetickým rušením je třeba jako signální nebo komunikační kabel 
kabelového ovladače použít stíněnou kroucenou dvojlinku. 

 Přesvědčte se, že je přenosový kabel zapojen do správného portu, abys nedošlo k selhání přenosu. 

 Nikdy kabelovým ovladačem nebouchejte, neházejte s ním a nerozebírejte jej příliš často. 

 Nikdy nemějte při práci s kabelovým ovladačem mokré ruce. 
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Úvahy o bezpečnosti 
 
Před použitím si prosím přečtěte tento manuál a řiďte se podle jeho instrukcí. 
Věnujte zvláštní pozornost těmto dvěma symbolům: 

Symbol ukazuje, že nesprávný zásah může lidem způsobit smrt nebo těžké zranění. 
 

Symbol ukazuje, že nesprávný zásah může způsobit škodu na lidském majetku. 
Tato jednotka se může používat v kancelářích, restauracích, obydlích a na podobných místech. 
 

 POZOR! 

• Pro montáž vyhledejte prosím autorizovaný servis. Nesprávná montáž může způsobit únik vody, úraz 
elektrickým proudem nebo požár. 
• Proveďte prosím montáž na dostatečně stabilním místě, které udrží váhu klimatizační jednotky. V 
opačném případě může klimatizace spadnout a způsobit lidem zranění nebo smrt. 
• Aby bylo zajištěno správné odvodnění, musí být odvodňovací trubka nainstalována správně podle 
montážních pokynů. Učiňte vhodná opatření pro uchování tepla, aby se zabránilo kondenzaci. Nesprávná 
instalace trubek může způsobit prosakování a vlhnutí předmětů v místnosti. 
• Nepoužívejte a neumísťujte v blízkosti klimatizace hořlavé, výbušné, jedovaté nebo jiné nebezpečné 
látky. 
• V případě jakéhokoliv problému (např. při zápachu něčeho spáleného) ihned prosím odpojte hlavní 
napájení klimatizační jednotky. 
• Větrejte, abyste zabránili nedostatku kyslíku v místnosti. 
• Nikdy nevkládejte prsty nebo jakýkoliv jiný předmět do vzduchového výfuku nebo do vstupního roštu. 
• Nikdy nevypínejte a nezapínejte klimatizační jednotku přímým zapojením nebo odpojením napájecího 
kabelu. 
• Kontrolujte prosím neustále montážní stojan, zda není dlouhodobým používáním poškozen. 
• Nikdy klimatizaci neupravujte. Chcete-li klimatizaci opravit nebo ji přemístit, kontaktujte prosím 
dodavatele nebo profesionální servis. 
• Zařízení se nesmí instalovat v prádelně. 
• Před instalací prosím zkontrolujte napájení, zda vyhovuje zatížitelnosti, uvedené na štítku. 
Zkontrolujte také bezpečnost napájení. (Provádí profesionál) 
• Před použitím prosím zkontrolujte a prověřte, zda jsou kabely, odvodňovací trubky a potrubí správně 
připojeny, aby se zabránilo riziku prosakování vody, úniku chladiva, úrazu elektrickým proudem nebo 
požáru. 
• Hlavní napájení musí být bezpečně uzemněné, aby byla zajištěna efektivní ochrana klimatizační 
jednotky zemněním a aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem. Nepřipojujte prosím zemnicí 
vodič na plynové potrubí, vodovodní potrubí, bleskosvod nebo telefonní linku. 
• Jakmile je klimatizace nastartována, neměla by se vypínat dříve než za pět minut; jinak bude ovlivněn 
zpětný tok oleje do kompresoru. 
• Nedovolte dětem, aby s klimatizační jednotkou manipulovaly. 
• Nepracujte s klimatizační jednotkou s mokrýma rukama. 
• Před čistěním klimatizace nebo před výměnou vzduchového filtru odpojte síťové napájení.  
• Odpojte síťové napájení, pokud má být klimatizace delší dobu mimo provoz. 
• Nevystavujte klimatizační jednotku přímému korozivnímu prostředí, vodě nebo vlhkosti. 
• Nešlapte na klimatizační jednotku a neumísťujte na ni žádné předměty.  
• Po elektrické instalaci by měla být klimatizační jednotka aktivována kvůli měření elektrického svodu. 
(Provádí profesionál) 
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní pracovník nebo jiná 
podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo riziku. 
• Do pevného zapojení by měl být začleněn jistič s mezerou mezi rozpojenými kontakty větší než 3mm. 
• Zařízení musí být instalováno v souladu s národními směrnicemi pro elektroinstalaci. 
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• Teplota chladícího okruhu bude vysoká, umístěte tedy propojovací kabel dál od měděné trubky. 
• Tohle zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či 
duševními schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly 
zaškoleny jako uživatelé tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. 
• Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nemohly hrát. 
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1. Zobrazovací jednotka  
 

 
Obr. 1 Pohled na kabelový ovladač 

 
1.1. LCD displej kabelového ovladače 

 
Obr. 2 LCD displej 
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1.2. Návod k LCD displeji 
 

Tabulka 1 Návod k LCD displeji 
 

Číslo Popis Vysvětlení zobrazeného obsahu 

1 Natáčení Funkce natáčení 

2 Vzduch * Funkce výměny vzduchu 

3 Spánek Stavy spánku 

4 Provozní stav Všechny druhy provozního stavu pokojové jednotky 
(automatický stav) 

5 Chlazení Stav chlazení 

6 Vysušování Stav vysušování 

7 Ventilátor Stav ventilace 

8 Ohřev Stav ohřevu 

9 Odmrazování Stav odmrazování 

10 Karta pro ovládání brány * Ovládání brány 

11 Uzamknutí Stav uzamknutí 

12 Shield Blokování (tlačítka:  teplota, on/off, režimy nebo 
ukládání nastavení jsou zablokována) 

13 Turbo  Stav turbo 

14 Memory (paměť) Paměťový stav (pokojová jednotka obnovuje 
původní nastavení po výpadku a obnovení napájení) 

15 Blikání Bliká, když je jednotka zapnutá a není ovládaná 
tlačítky. 

16 Save Stav úspory energie 

17 Teplota Teplota okolí nebo její nastavení 

18 E-Heater (elektrický ohřev) * Toto zobrazení znamená, že je k dispozici elektrický 
ohřívač 

19 Blow (foukání) Značka pro foukání 

20 Časovač Místo pro zobrazení časovače 

21 Quiet (tichý) Stav quiet (dva druhy: quiet a auto quiet) 

Poznámka: funkce označené hvězdičkou * jsou vyhrazené pro jiné modely a neplatí pro modely 
uvedené v tomto manuálu. 
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2. Tlačítka 
2.1. Rozložení tlačítek 

 
 

Obr. 3 Rozložení tlačítek 
 
2.2. Návod k funkcím tlačítek 
 

Tab. 2 Návod k funkcím tlačítek 
Číslo Popis Funkce tlačítka 

1 Enter/Cancel 
① Funkce výběru a rušení. 
② Pro zjištění venkovní teploty stiskni po dobu 5s. 

2 ▲ ① Nastavení provozní teploty pokojové jednotky v rozsahu: 16 ～ 30°C. 

② Nastavení časovače, rozsah: 0,5-24 hod. 
③ Přepínání mezi režimy tichý/automatický a tichý. 6 ▼ 

3 Fan Nastavení rychlosti ventilátoru na stupeň vysoký/střední/nízký/automatický. 

4 Mode Nastavení módu pokojové jednotky na chlazení/ohřev/ventilátor/vysušování. 

5 Function Přepínání mezi funkcemi vzduch/spánek/turbo/úspora/el.ohřev/foukání/tichý. 

7 Timer Nastavení časovače. 

8 On/off Zapnutí/vypnutí pokojové jednotky. 

4 Mode 
a 

2 ▲ 

Memory 
function 

Při vypnuté jednotce stiskněte po dobu 5s tlačítka Mode a ▲, abyste vložili/zrušili 
funkci paměti. (Pokud je funkce paměti nastavená, obnoví pokojová jednotka po 
poruše a obnově napájení původní nastavení. Jinak zůstává pokojová jednotka po 
obnově napájení vypnutá. Před odesláním zboží je funkce paměti standardně 
nastavena.) 

2 ▲ 
a 

6 ▼ 
Lock 

Po bezchybném startu jednotky nebo při vypnuté jednotce stiskněte současně 
tlačítka ▲ ▼ po dobu 5s. Tím jednotku uzamknete. V tomto stavu nebudou žádná 
jiná tlačítka funkční. Uzamknutí zrušíte opětovným stisknutím tlačítek ▲ ▼ po 
dobu 5s. 
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3. Montáž kabelového ovladače 
 

 
Obr. 4 Montážní schéma kabelového ovladače 

 
 

Číslo 1 2 3 4 5 

Popis Základní krabice 
zapuštěná do zdi Zadní kryt ovladače Šroub M4×25 Přední panel 

ovladače 
Šroub 

ST2,2×6,5 

 
Během instalace kabelového ovladače věnujte pozornost následujícím bodům: 
① Vypněte před instalací napájení u silnoproudého vodiče v montážním otvoru ve zdi. Veškerá činnost 

pod proudem je zakázaná. 
② Vytáhněte čtyřjádrovou kroucenou dvojlinku do montážního otvoru a protáhněte ji skrz čtvercový 

otvor v zadní části spodního panelu ovladače. 
③ Připevněte spodní panel ovladače na stěnu a přišroubujte ji do montážního otvoru pomocí šroubů 

M4×25. 
④ Vložte čtyřjádrovou kroucenou dvojlinku skrz čtvercový otvor do štěrbiny ovladače a zaklapněte 

přední i zadní panel ovladače do sebe. 
⑤ Nakonec upevněte přední panel ovladače pomocí šroubů ST2,2×6,5. 
 
Upozornění: 
Během zapojování drátů věnujte zvláštní pozornost následujícím bodům, abyste zabránili 

elektromagnetickému rušení jednotky nebo dokonce jejímu selhání. 
• Aby byla zajištěna správná komunikace jednotky, signálový kabel a zapojení komunikačních vodičů 
kabelového ovladače by mělo být oddělené od napájecího kabelu a od pokojových/venkovních 
propojovacích kabelů. Vzdálenost mezi nimi by měla být minimálně 20 cm. 
• Pokud je jednotka nainstalována v místě s elektromagnetickým rušením, signálový kabel a 
komunikační vodiče kabelového ovladače musí být ze stíněné kroucené dvojlinky. 
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4. Návod k použití 
4.1. Zapnutí/vypnutí 

 
Jednotku zapnete stisknutím tlačítka On/Off. 
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka jednotku vypnete. 
Poznámka: Stav na obr. 5 ukazuje stav vypnuté jednotky po její aktivaci. 
Stav na obr. 6 ukazuje stav zapnuté jednotky po její aktivaci. 

 

Obr. 5 Stav jednotky vypnuto Obr. 6 Stav jednotky zapnuto 
 
4.2. Nastavení módu 

Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko Mode. Takto lze přepínat módy v následujícím pořadí: 
 

 
Obr. 7 
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4.3. Nastavení teploty 
Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, abyste zvýšili nebo snížili nastavenou teplotu. Pokud 

stisknete kterékoliv tlačítko trvale, teplota se bude zvyšovat nebo snižovat o 1°C za každou polovinu 
sekundy. 

Po módy chlazení, vysušování, ventilátor a ohřev je interval nastavení 16°C~30°C. 
V módu Auto není nastavování teploty možné. 
Jak ukazuje obr. 8: 

 

 
Obr. 8 

 
4.4. Nastavení rychlosti ventilátoru 

Stiskněte tlačítko Fan a rychlost ventilátoru pokojové jednotky se bude měnit podle obrázku 9: 
 

 
Obr. 9 

 
4.5. Nastavení funkce natáčení 

Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko Function, dokud se neobjeví funkce řízení natáčení. Poté stiskněte 
tlačítko Enter/Cancel, abyste tuto funkci zapnuli. 

Během aktivní funkce natáčení stiskněte tlačítko Function, dokud se neobjeví funkce řízení natáčení. 
Poté stiskněte tlačítko Enter/Cancel, abyste tuto funkci zrušili. 
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Nastavení funkce řízení natáčení je zobrazeno na obr. 10: 
 

 
Zapněte jednotku, funkce natáčení 
je vypnutá 

Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci natáčení 

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci natáčení

Stiskněte tlačítko „Enter/Cancel“ 
a zapněte funkci natáčení 

Stiskněte tlačítko „Enter/Cancel“ a 
vypněte funkci natáčení 

 

 
Obr. 10 Nastavení řízení funkce natáčení 
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4.6. Nastavení časovače 
 

Stiskněte tlačítko Timer a vypněte časovač. Je-li jednotka vypnutá, lze stejným způsobem - stisknutím 
tlačítka Timer časovač zapnout. 

Nastavení zapnutí časovače: za stavu jednotky off-state, kdy časovač není nastaven, se při stisknutém 
tlačítku Timer zobrazí na LCD displeji údaj xx. Hour a blikající text ON. Nastavte nyní časovač stisknutím 
tlačítka ▲ nebo ▼ a poté potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Pokud stisknete tlačítko Mode před 
potvrzením tlačítkem Timer, bude mód časovače přepnut do módu nastavení vypnutí časovače. V tomto 
případě zobrazí LCD displej údaj xx. Hour s blikajícím OFF. Nyní stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, nastavte 
vypnutí časovače a poté potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Když LCD displej zobrazí údaj: "xx. Hour on 
off"; znamená údaj xx. Hour čas zapnutí časovače. Čas jeho vypnutí nebude zobrazen. 

Nastavení vypnutí časovače: pokud stisknete tlačítko Timer za stavu jednotky on-state aniž by byl 
časovač nastaven, LCD displej zobrazí údaj xx. Hour a blikající text OFF. Nastavte nyní vypnutí časovače 
tlačítky ▲ nebo ▼ a potvrďte stisknutím tlačítka Timer. Stisknete-li tlačítko Mode ještě před potvrzením 
tlačítkem Timer, bude časovač přepnut do módu nastavení zapnutí časovače. V tomto případě bude LCD 
displej zobrazovat údaj xx. Hour s blikajícím ON. Nastavte zapnutí časovače tlačítky▲ nebo ▼ a potvrďte 
tlačítkem Timer. Když LCD displej zobrazí údaj xx. Hour On Off, znamená údaj xx. Hour čas vypnutí 
časovače. Čas jeho zapnutí nebude zobrazen. 

Zrušení časovače: stisknutím tlačítka Timer po nastavení časovače nebude LCD displej zobrazovat údaj 
xx. Hour, takže nastavení časovače je zrušeno. 
Nastavení vypnutí časovače během stavu on-state jednotky ukazuje obr. 11: 

 

Zapněte jednotku, časovač není 
nastaven 

Stiskněte tlačítko „Timer“ 

Stiskněte tlačítko „Mode“ a přepněte 
se do nastavování zapnutí časovače

Nastavte čas pomocí tlačítek „▲“ 
nebo „▼“

Pokračování 
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Nastavte čas pomocí tlačítek „▲“ 
nebo „▼“ 

Potvrďte nastavení času  tlačítkem 
„Timer“

Obr. 11 Nastavení časovače při zapnuté jednotce (stav on) 
 

Rozsah nastavení časovače: 0,5-24 hodin. Každým stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ se zvýší či sníží 
nastavovaný čas o půl hodiny. 

Pokud budete kterékoliv z nich držet stisknutý nepřetržitě, bude se nastavovaný čas automaticky zvyšovat 
nebo snižovat o půl hodiny za každou půlvteřinu. 

Poznámka: 
• Pokud je zapnutí i vypnutí časovače nastaveno na rozhraní při zapnuté jednotce, zobrazí kabelový 
ovladač pouze čas vypnutí. Pokud jsou obě tyto hodnoty nastaveny při vypnuté jednotce, bude zobrazen 
pouze čas zapnutí časovače. 
• Zapnutí časovače při zapnuté jednotce se počítá od doby, kdy byla jednotka vypnutá a vypnutí 
časovače při vypnuté jednotce se počítá od doby, kdy byla jednotka zapnutá. 

 
4.7. Nastavení výměny vzduchu * 

Zapnutí funkce výměny vzduchu: 
Při zapnuté jednotce vyberte nastavování této funkce tlačítkem Function (bliká symbol Air). Standardně 

je nastaveno AIR 1 a symbol lze vidět v místě, kde bývá zobrazena okolní teplota (888). Po provedení 
nastavení bude zobrazen vždy poslední druh výměny vzduchu. 

Druh výměny nastavíte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko Enter/Cancel za účelem 
zapnutí/vypnutí této funkce. Po zapnutí funkce se objeví její značka. 

Existuje 10 druhů výměny vzduchu, ale pro dálkové ovládání jsou jen 1-2 druhy. Zde je bližší vysvětlení: 
① 1――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 6 min. 
② 2――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 12 min. 
③ 3――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 18 min. 
④ 4――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 24 min. 
⑤ 5――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 30 min. 
⑥ 6――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 36 min. 
⑦ 7――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 42 min. 
⑧ 8――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 48 min. 
⑨ 9――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu 54 min. 
⑩ 10――Jednotka běží nepřetržitě 60 min. a ventil čerstvého vzduchu nepřetržitě. 
Vypnutí funkce výměny vzduchu: při zapnuté funkci vzduch stiskněte tlačítko Function a vyberte funkci 

vzduch. Nyní bliká indikátor air. Poté stiskněte tlačítko Enter/Cancel a funkci vypnete. Následně indikátor 
air zmizí. 

Nastavení funkce výměny vzduchu (Air Exchange) je na obr. 12: 
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Zapněte jednotku, funkce vzduch 
není zapnutá 

Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci vzduch

 
Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
zapněte funkci vzduch 

Tlačítky „▲“ nebo „▼“ nastavte 
druh výměny vzduchu 

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci vzduch

Tlačítkem „Enter/Cancel“ funkci 
vzduch vypněte

 
Obr. 12 Nastavení výměny vzduchu 

Poznámka: V módu pro výměnu vzduchu stiskněte tlačítko Function. Pokud nebude během pěti sekund 
po poslední operaci s tlačítky provedena žádná jiná operace, systém ukončí nastavování výměny vzduchu a 
aktuální data ohledně úspory energie nebudou uložena do paměti. 
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4.8. Nastavení spánku 
Zapnutí spánku: Při zapnuté jednotce stiskněte tlačítko Function, vyberte funkci spánku a poté potvrďte 

tlačítkem Enter/Cancel. 
Vypnutí spánku: Během zapnuté funkce spánku stiskněte tlačítko Function, vyberte funkci spánku a 

vypněte ji stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 
Nastavení spánku je zobrazeno na obr. 13: 
 

 
Zapněte jednotku, funkce spánku 
není zapnutá 

Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci spánku

 
Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkci spánku

Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
potvrďte funkci spánku 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ funkci 
spánku vypněte

 

Obr. 13 Nastavení spánku 
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Při poruše napájení se nastavení spánku vymaže. Stav automatický a ventilátor funkci spánku nemají. 
Poznámka: 
Pokud byla jednotka po dobu 1 hodiny v provozu s funkcí spánku v režimu chlazení a vysušování, 

přednastavená teplota se zvýší o 1°C a o další 1°C po následující 1 hodině. Poté bude jednotka pracovat s 
touto teplotou. Pokud byla jednotka v provozu s funkcí spánku v režimu ohřevu, přednastavená teplota se 
sníží o 1°C a o další 1°C po následující hodině. Jednotka pak bude pracovat s touto teplotou. 
 
4.9. Nastavení funkce Turbo 

Funkce TURBO: Jednotka je schopna při vysoké rychlosti ventilátoru pracovat v režimu rychlého 
chlazení nebo ohřevu tak, aby pokojová teplota rychle dosáhla teploty nastavené. 

V režimu chlazení nebo ohřevu stiskněte tlačítko Function, dokud nebude na jednotce nastavena funkce 
TURBO a poté tuto funkci potvrďte tlačítkem Enter/Cancel. 

Je-li funkce TURBO zapnutá, stiskněte tlačítko Function, dokud nebude na jednotce nastavena funkce 
TURBO. Tuto funkci pak zrušte stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 

Nastavení funkce TURBO je na obr. 14: 
 
 

Zapněte jednotku, funkce turbo není 
zapnutá 

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
turbo

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
turbo 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ potvrďte 
funkci turbo 
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(pokračování) 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ funkci turbo 
vypněte 

 

 
Obr. 14 Nastavení funkce turbo 

 
Poznámka: 
Při poruše napájení bude funkce TURBO vypnutá. V režimech vysušování, ventilátor a automatický 

nelze funkci TURBO nastavit a symbol TURBO nebude zobrazen. 
Funkce TURBO bude automaticky zrušena po nastavení funkce tichý. 

 
4.10. Nastavení funkce úspory energie (SAVE) 
 

Funkce úspory energie: umožňuje klimatizaci pracovat v menším teplotním intervalu tak, že je nastaven 
nižší teplotní limit v režimu chlazení nebo vysušování a vyšší  limit v režimu ohřevu. 

① Nastavení úspory energie pro režim chlazení 
Při zapnuté jednotce a v režimu chlazení nebo vysušování vyberte tlačítkem Function funkci úspory 

energie, zatímco symbol SAVE bliká. V režimu chlazení upravte tlačítky ▲ nebo ▼ dolní mezní hodnotu 
nastavené teploty. Poté funkci úspory energie v režimu chlazení potvrďte stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 

② Nastavení úspory energie pro režim ohřevu 
Při zapnuté jednotce a v režimu ohřevu vyberte tlačítkem Function funkci úspory energie, zatímco 

symbol SAVE bliká. Tlačítkem Mode vyberte funkci úspory energie pro režim ohřevu a upravte horní mezní 
teplotu tlačítky ▲ nebo ▼. Poté funkci úspory energie pro režim ohřevu potvrďte tlačítkem Enter/Cancel. 

Je-li funkce úspory energie zapnuta, stiskněte tlačítko Function, vyberte funkci úspory energie a zrušte ji 
tlačítkem Enter/Cancel. 

Nastavení funkce úspory energie ukazuje obr. 15: 
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Zapněte jednotku, funkce úspory 
energie není zapnutá 

 Tlačítkem „Function“ vyberte 
funkce chlazení a úspory energie 

Tlačítkem „Mode“ vyberte funkce 
ohřevu a úspory energie 

 Tlačítky „▲“ nebo „▼“  změňte 
dolní mez pro režim chlazení 

Tlačítky „▲“ nebo „▼“  změňte 
horní mez pro režim ohřevu 

 Tlačítkem „Enter/Cancel“ 
zapněte funkci úspory energie 

 
Obr. 15 Nastavení úspory energie 
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Poznámka: 
• V režimu automatický (Auto) se zapnutou funkcí pro úsporu energie bude jednotka nuceně přepnuta z 
režimu Auto do aktuálního provozního režimu. Po nastavení režimu úspory energie bude funkce spánku 
zrušena.  
• Pokud stisknete tlačítko Function v režimu úspory energie nebo pokud během pěti sekund po poslední 
operaci s tlačítkem nedojde k žádné další činnosti, zruší systém nastavování funkce úspory energie a 
aktuální data nebudou uložena do paměti. 
• Po poruše a obnově napájení zůstane nastavení funkce úspory energie zachováno v paměti. 
• Dolní mezní hodnota je v režimu chlazení 16°C a horní mezní hodnota v režimu ohřevu je 30°C. 
• Pokud bude po nastavení funkce úspory energie spadat nastavená teplota mimo rozsah tohoto režimu, 
použije se jeho krajní hodnota.  
 

4.11. Nastavení funkce elektrického ohřívače (E-HEATER) * 
Elektrický ohřívač: v režimu ohřevu je možné zapnout elektrický ohřívač (E-heater), je-li potřeba zvýšit 

výkon. Pokud je zapnut režim ohřevu pomocí tlačítek, bude automaticky zapnuta pomocná funkce 
elektrického ohřevu. 

Stiskněte v režimu ohřevu tlačítko Function a vyberte funkci pomocného elektrického ohřevu, dokud 
nebude blikat symbol E-Heater. Tuto funkci zapněte tlačítkem Enter/Cancel. Nyní bude zobrazen symbol 
E-HEATER, což znamená, že je možné tuto funkce zapínat. 

Pokud je funkce pomocného elektrického ohřevu zapnutá, potvrďte volbu tlačítkem Function nebo 
stiskněte tlačítko Enter/Cancel a funkci zrušte. V tomto případě nebude symbol E-HEATER zobrazen, což 
znamená, že zapínání funkce elektrického ohřevu není možné. Nastavení funkce je zobrazeno na obr. 16: 

 
 

Funkce pomocného elektrického ohřevu 
bude v režimu ohřevu zapnuta 
automaticky 

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
elektrického ohřívače 



Návod k používání a instalaci stropní a podlahové klimatizace s DC invertorem 

18 
 

 
(pokračování) 
 

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
elektrického ohřívače

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte 
funkci elektrického ohřívače 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ zapněte funkci 
elektrického ohřívače

 
 

Obr. 16 Nastavení funkce pomocného elektrického ohřevu 
 

Poznámka: 
Funkci elektrického ohřívače nelze nastavit v režimech chlazení, vysušování a ventilátor, ve kterých 

nebude symbol E-Heater zobrazen. Nastavení ukazuje obr. 16. 
 
4.12. Nastavení funkce foukání (BLOW) 
 

Funkce foukání: Po vypnutí jednotky se bude voda ve výparníku pokojové jednotky automaticky 
odpařovat, aby se předešlo vzniku plísní. 

Tiskněte v režimu chlazení a vysušování tlačítko Function, dokud jednotka nezobrazí funkci foukání s 
blikajícím symbolem BLOW. Pak funkci zapněte tlačítkem Enter/Cancel. 

Tiskněte v režimu foukání tlačítko Function, dokud jednotka nezobrazí funkci foukání a poté funkci 
zrušte stisknutím tlačítka Enter/Cancel. 

Nastavení funkce foukání ukazuje obr. 17: 
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Zapněte jednotku, funkce foukání není 
zapnutá 

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
foukání

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
foukání 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ zapněte 
funkci foukání

 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte 
funkci foukání 

 

 
Obr. 17 Nastavení funkce foukání 
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Poznámka: 
Po nastavení funkce foukání vypněte jednotku pomocí dálkového ovladač tlačítkem On/Off. Pokojový 

ventilátor poběží při nízké rychlosti ještě 10 minut. Je zobrazen symbol BLOW. Je-li naopak funkce foukání 
zrušena, bude pokojový ventilátor vypnut okamžitě. 

Režimy ventilátor nebo ohřevu funkci foukání nemají. 
 
4.13. Nastavení funkce tichý (QUIET) 

Jsou dva druhy funkce tichý: tichý (quiet) a automatický tichý (auto quiet). 
Stiskněte tlačítko Function, dokud se jednotka nepřepne do nastavování funkce tichý. Symbol Quiet nebo 

Auto Quiet bliká. Nyní lze mezi stavy tichý a automatický tichý přepínat tlačítky ▲ nebo ▼. Pak potvrďte  
tuto funkci tlačítkem Enter/Cancel. 

V tichém režimu stiskněte tlačítko Function, dokud se jednotka nepřepne do funkce tichý. Nyní bliká 
ikona Quiet nebo Auto Quiet. Tuto funkci zrušíte stiskem klávesy Enter/Cancel. 

Nastavení funkce tichý ukazuje obr. 18: 
 
 

Zapněte jednotku, funkce tichý není 
zapnutá 

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
tichý

Tlačítky „▲“ nebo „▼“ nastavte 
funkci automatický tichý 

Tlačítkem „Function“ zapněte druh 
funkce tichý
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(pokračování) 

Tlačítkem „Function“ vyberte funkci 
tichý 

Tlačítkem „Enter/Cancel“ vypněte 
funkci tichý

 
Obr. 18 Nastavení funkce tichý 

 
Poznámka: 
• Během funkce tichý nelze nastavovat rychlost ventilátoru. 
• Při zapínání funkce automatický tichý bude jednotka nastavena na běh tichý v závislosti na teplotním 
rozdílu mezi pokojovou a nastavenou teplotou. V takovém případě je rychlost ventilátoru nastavitelná. 
Pokud je teplotní rozdíl mezi pokojovou teplotou a nastavenou teplotou větší nebo roven 4°C, uchová si 
ventilátor svou aktuální rychlost; pokud bude tento rozdíl větší nebo roven 2°C a menší nebo roven 3°C, 
bude rychlost ventilátoru snížena o jeden stupeň. Pokud ale bude na minimálním stupni, není možné 
rychlost ventilátoru měnit. Je-li teplotní rozdíl menší nebo roven 1°C, rychlost ventilátoru bude na 
minimálním stupni. 
• V režimu automatický tichý nelze rychlost ventilátoru zvyšovat, ale jen snižovat. Pokud je rychlost 
ventilátoru nastavena ručně, režim automatický tichý bude zrušen. 
• V režimu ventilátor nebo vysušování není funkce automatický tichý k dispozici. Po poruše a obnově 
napájení bude standardně tichý režim vypnutý. 
• Při nastavení funkce tichý je funkce turbo zrušena. 

 
4.14. Servisní funkce 

Při vypnuté jednotce tiskněte po dobu pěti sekund tlačítka Function a Timer a vstoupíte do menu pro 
ladění. Tiskněte tlačítko Mode pro výběr nastavované položky a použijte tlačítka ▲ a ▼ pro nastavení 
aktuálních hodnot. 

4.14.1. Nastavení snímačů okolní teploty 
V režimu servisního nastavování stiskněte tlačítko Mode pro úpravu údaje 00, zobrazeného v té části 

displeje, která je určena pro zobrazení teploty. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ upravte nastavení na části displeje 
určeného pro časovač. Existují tři možnosti výběru: 

① Pokojová teplota na vstupu vracejícího se vzduchu (na zobrazovači časovače se zobrazuje 01) 

② Pokojová teplota v místě mřížky (na zobrazovači časovače se zobrazuje 02) 

③ Pro režimy chlazení, vysušování a ventilátor volíme teplotní snímač na vstupu vracejícího se vzduchu, 
pro režimy ohřevu a automaticky volíme teplotní snímač kabelového ovladače (na zobrazovači časovače se 
zobrazuje 03). 

 



Návod k používání a instalaci stropní a podlahové klimatizace s DC invertorem 

22 
 

4.14.2. Tři stupně rychlosti pro pokojový ventilátor 
 
V režimu nastavení servisních funkcí stiskněte tlačítko Mode a vyberte místo pro zobrazení teploty s 

hodnotou 01. Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte druh nastavení v místě zobrazení časovače. Existují dva druhy 
výběru: 

① 3 nízké stupně (LCD zobrazuje 01) 

② 3 vysoké stupně (LCD zobrazuje 02) 
Tři nízké stupně znamenají vysoký, střední a nízký stupeň. Tři vysoké stupně znamenají super-vysoký, 

vysoký a střední stupeň. 
Stiskněte tlačítko Enter/Cancel, uložte nastavení a ukončete činnost. Pokud v tomto rozhraní nedojde do 

20s po reakci systému na poslední operaci s tlačítkem k žádné činnosti, systém menu opustí a zobrazí 
normální stav vypnutí s tím, že aktuální stav nebude uložen. 

 
4.15. Ostatní funkce 
4.15.1. Funkce uzamknutí (lock) 

Při bezchybném startu jednotky nebo při vypnuté jednotce tiskněte po dobu pěti sekund obě tlačítka ▲ a 
▼, dokud nebude kabelový ovladač přepnut do stavu uzamknutí. LCD zobrazí symbol . Poté tato dvě 
tlačítka po dobu pěti sekund opět stiskněte, čímž režim uzamknutí zrušíte. 

V režimu uzamknutí nereagují na stisk žádná jiná tlačítka. 
4.15.2. Funkce paměti 

Přepínání paměti: při vypnuté jednotce tiskněte po dobu 5s obě tlačítka Mode a ▲, čímž budete přepínat 
různé režimy paměti. Během nastavování režimu paměti bude zobrazen text Memory. Pokud tato funkce není 
nastavená, bude po poruše a následné obnově napájení jednotka vypnutá. 

Obnova paměti: Pokud byl pro kabelový ovladač nastaven režim paměti, vrátí se po poruše a obnově 
napájení k původnímu provoznímu stavu. 

Poznámka: Ukládání všech informací zabere asi 5s, takže během této doby nevypínejte napájení, protože 
se ukládání neprovede. 
4.15.3. Zjišťování venkovní okolní teploty 

Je-li jednotka vypnutá, tiskněte po dobu 5s tlačítko Enter/Cancel. Venkovní okolní teplota se po 
zvukovém signálu kliknutí zobrazí v místě pro zobrazení teploty. Tento stav dotazování bude zrušen 
stisknutím jakéhokoliv dalšího tlačítka. Pokud po dobu 20s nenásleduje žádná činnost, bude tento stav zrušen 
automaticky. 

Poznámka: U některých modelů bez venkovních senzorů okolní teploty bude tato funkce zablokována po 
dvanáctihodinové aktivaci. Podívejte se prosím do Instrukcí na další podrobnosti. 

Pokud dojde u venkovních senzorů k chybě, bude tato funkce zablokována během 12 hodin. 
4.15.4. Výběr stupnice dle Celsia nebo Fahrenheita 

Je-li jednotka vypnutá, tiskněte po dobu pěti sekund obě tlačítka Mode a ▼ a zobrazovací jednotka se 
bude přepínat mezi stupni Celsia a Fahrenheita.  

4.15.5. Nastavení kabelového ovladače do režimu Master/Slave 
Při vypnuté jednotce tiskněte po dobu pěti sekund obě tlačítka Enter/Cancel a Mode a vyberte nastavovací 

rozhraní kabelového ovladače master/slave. Pak stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼ a přepněte zobrazované 
hodnoty buď na 01 (režim master kabelového ovladače) nebo na 02 (režim slave kabelového ovladače). Poté 
stiskněte tlačítko "Enter/Cancel", uložte nastavení a zrušte toto rozhraní. Uložené nastavení zůstane 
v paměti i po výpadku napájení. Pokud neprovedete během 20s po nastavení s žádným tlačítkem žádnou 
operaci, bude toto rozhraní automaticky zrušené a nastavení nebude uloženo. To platí pro oba režimy master 
a slave kabelového ovladače. Jednotku lze ovládat pomocí každého z nich. 

Poznámka: 
• Máme-li jen jeden kabelový ovladač, lze jej nastavit jedině jako master. Jinak nebude jednotka 
fungovat správně. 
• Režim slave kabelového ovladače ...(??? is not of the function of bodying sensing.) 
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•  

5. Zobrazování chyb 
Pokud dojde během práce systému k chybě, LCD zobrazí na místě pro výstup teploty kód chyby. Pokud 

se chyb objeví více, budou se jejich kódy zobrazovat cyklicky. V případě několika obvodových systémů se 
bude číslo systému s poruchou zobrazovat před dvojtečkou (ne v případě jednoho systému). 

Dojde-li k selhání, vypněte jednotku a obraťte se na nejbližšího prodejce o pomoc. 
Obr. 19 ukazuje kód pro ochranu před vysokým tlakem u systému 2 jednotky, která je zapnutá. 
 

 
Obr. 19 

 
Význam chybových kódů: 

Kód chyby Porucha 

E0 Porucha vodního čerpadla  

E1  Ochrana před vysokým tlakem kompresoru 

E3 Ochrana před nízkým tlakem kompresoru 

E4 Ochrana před vysokou teplotou kompresoru 

E5 Přetížení kompresoru nebo chyba pohonu 

E6 Porucha v komunikaci 

E9 Ochrana před přeplněním vodou 

F0 Porucha senzoru pokojové jednotky, umístěného u vzduchového vratného otvoru 

F1 Porucha senzoru výparníku 

F2 Porucha senzoru kondenzátoru 

F3 Porucha senzoru okolní teploty u venkovní jednotky 

F4 Porucha senzoru výstupní teploty 

F5 Porucha senzoru okolní teploty na zobrazovači (nebo LED panelu)  

 



Návod k používání a instalaci stropní a podlahové klimatizace s DC invertorem 

24 
 

Displej LED indikátoru hlavního panelu venkovní jednotky (09K/12K) 
Tato tabulka platí pro elektrické ovládací boxy modelů řady 09K a 12K klimatizací s DC invertory. 

Některé z nich neznamenají chybu, ale normální provozní režim. 
 

 

Režim činnosti Vnější jednotka 
žlutá kontrolka 

Vnější jednotka 
červená kontrolka 

Vnější jednotka 
zelená kontrolka 

Displej 
kabelového 

ovladače 
Start kompresoru  Bliká 1x    

Odmrazování Bliká 2x    Zobrazeno 

Ochrana proti zamrznutí  Bliká 3x    E2 

Ochrana IPM  Bliká 4x    E5 

Ochrana před proudovým přetížením Bliká 5x    E5 
Ochrana před přetížením tepelného 
výměníku  Bliká 6x    / 

Ochrana před vysokou teplotou Bliká 7x     E4 

Ochrana před přetížením kompresoru  Bliká 8x   E5 

Výkonová ochrana Bliká 9x   E5 

Ochrana před přehřátím modulu  Bliká 10x    E5 

Chyba čtení paměti EEPROM  Bliká 11x   E5 

Ochrana před nízkým napětím  Bliká 12x   E5 

Ochrana před vysokým napětím  Bliká 13x   E5 

Ochrana před proudovým přetížením PFC Bliká 14x   E5 
Neodpovídající si venkovní a pokojové 
jednotky Bliká 16x   / 

Omezená frekvence (proud)   Bliká 1x  / 

Omezená frekvence (výtlak)  Bliká 2x  / 

Omezená frekvence (přetížení)   Bliká 3x  / 

Snížená frekvence (proti zamrzání)   Bliká 4x  / 

Chyba senzoru pro vnější okolní teplotu  Bliká 6x  F3 

Chyba senzoru teploty vnější trubky   Bliká 5x  F2 
Chyba senzoru vysoké teploty vnější 
jednotky na výtlaku  Bliká 7x  F4 

Do startovací teploty   Bliká 8x  / 

Omezená frekvence (teplota modulu)  Bliká 11x  / 

Omezená frekvence (výkon)  Bliká 13x  / 

Normální komunikace   Bliká 
neustále / 

Chyba v komunikaci   Nesvítí E6 

Chyba senzoru pokojové teploty     F0 

Chyba senzoru teploty pokojové trubky    F1 
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Definice chybových kódů DC invertoru běžné venkovní jednotky (V1.6) 
Tato tabulka platí pro elektrické ovládací boxy jiných modelů řady C klimatizací s DC invertory. 

 

Chybová položka 
Displej venkovní jednotky s 

dvoumístným sedmisegmentovým 
zobrazovačem 

Displej pokojové jednotky 
 

Přepěťová ochrana DC-přípojnice PH E5 

Příliš vysoká teplota PFC nebo IPM P8  E5 

Porucha aktuálního senzoru Pc  E5 

Chyba teplotního senzoru PFC nebo IPM P7  E5 

Proudová ochrana kompresoru P5  E5 

Podpěťová ochrana DC-přípojnice PL  E5 

Porucha při startu kompresoru Lc  E5 

Nesprávná funkce PFC Hc  E5 

Resetování pohonu P0  E5 

Motor kompresoru ztrácí synchronizaci H7  E5 

Chybějící fáze, ztráta rychlosti Ld  E5 

Porucha komunikace mezi pohonnou jednotkou a 
hlavním ovládáním P6  E5 

Ochrana modulu IPM H5  E5 

Ochrana připojení snímače Pd  E5 

Ochrana před vysokým tlakem E1  E1 

Ochrana před nízkým tlakem E3  E3 

Ochrana výfuku E4  E4 

Ochrana před přetížením kompresoru H3  E5 

Porucha komunikace (mezi pokojovou jednotkou, 
venkovní jednotkou a kabelovým ovladačem) E6  E6 

Porucha senzoru venkovní teploty F3  F3 

Porucha tepelného senzoru uprostřed potrubní spirály 
venkovní jednotky F2  F2 

Porucha tepelného senzoru výfuku F4  F4 

Odmrazování (nejde o poruchu) 08 defrost 

Zpětný tok oleje (nejde o poruchu) 09 nezobrazuje se 

Záměna modelu pokojové jednotky LP  nezobrazuje se 

Ochrana v obvodu střídavého proudu (vstupní část) PA  E5 

Porucha senzoru okolní teploty desky pohonu PF  E5 

Nesprávné vstupní střídavé napětí  *  PP  E5 

Porucha nabíjecího obvodu *  PU  E5 

Porucha DC ventilátoru H6  E5 
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6. Postup při práci s dálkovým ovladačem (standardní vybavení) 
6.1. Dálkové ovládání – názvy a funkce 

Poznámka: 
• Zajistěte, aby mezi dálkovým ovladačem a přijímačem nebyla žádná překážka. 
• Nenechte dálkový ovladač spadnout a neházejte s ním. 
• Zabezpečte, aby do ovladače nikdy nevnikla žádná kapalina. Nevystavujte dálkový ovladač přímému 
slunečnímu svitu a neumísťujte jej do extrémně horkého prostředí. 
 

 
 

Obr. 20 
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6.2. Dálkové ovládání – názvy a funkce (po sejmutí krytu) 
Poznámka: 
Tento typ dálkového ovladače je nový běžný druh. Tlačítky, která na této klimatizační jednotce nejsou, se 

dále nebudeme zabývat. 

 
 

Obr. 21 
 
Používání tlačítek, která zde nejsou popsána, nemá na běžný provoz vliv. 
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6.3. Postup při práci v režimu chlazení 
① Podle rozdílu mezi pokojovou teplotou a nastavenou teplotou může mikropočítač zapnout nebo 

vypnout chlazení. 
② Je li pokojová teplota vyšší než teplota nastavená, kompresor běží v režimu chlazení. 

③ Je-li pokojová teplota nižší než nastavená, kompresor se zastaví a pracuje pouze pokojový ventilátor 

④ Nastavená teplota je v rozmezí od 16°C do 30°C. 
 

Obr. 22 
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6.4. Postup při práci v režimu ohřevu 

① Je-li je pokojová teplota nižší než nastavená, kompresor pracuje v režimu topení. 

② Je-li je pokojová teplota vyšší než nastavená, kompresor a motor venkovního ventilátoru se zastaví. 
Pracuje pouze pokojový ventilátor. 

③ Nastavená teplota je v intervalu 16°C až 30°C. 
 
 

 
 

Obr. 23 
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6.5. Postup při práci v režimu vysušování 
① Pokud je pokojová teplota nižší než teplota nastavená o více než  2°C, kompresor i ventilátor venkovní 

jednotky se zastaví, ventilátor pokojové jednotky běží při nízké rychlosti. 
② Pokud se pokojová teplota liší v rozmezí 2°C od nastavené teploty, kompresor a ventilátor venkovní 

jednotky bude pracovat po dobu 6 minut a na 4 minuty zastaví. Tento cyklus se neustále opakuje. Ventilátor 
vnitřní jednotky poběží při nízké rychlosti. 

③ Poud je pokojová teplota vyšší než teplota nastavená o více než 2°C, kompresor a ventilátor venkovní 
jednotky poběží v režimu chlazení, ventilátor pokojové jednotky poběží při nízké rychlosti. 

 

 
 

Obr. 24 
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6.6. Postup při práci v režimu automatický 

① Podle pokojové teploty může mikropočítač automaticky nastavovat provozní režimy chlazení, topení 
nebo vysušování tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího účinku. 

② V provozním režimu automatický je standardní teplota 26°C pro režim chlazení, 24°C pro režim 
vysušování a 20°C pro režim ohřevu. 

 

 
 

Obr. 25 
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6.7. Postup při práci v režimu ventilátor 
① Připojte jednotku na síť. 

② Stiskněte tlačítko "ON/OFF" 

③ Stiskněte tlačítko MODE a vyberte režim ventilátor. Jednotka poběží v režimu ventilátor. 

④ Stisněte tlačítko "FAN" a vyberte vysokou, střední nebo nízkou rychlost. 
 

 
 

Obr. 26 
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6.8. Postup při práci v režimu časovač 
 
 

 
 
 

Obr. 27 
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6.9. Postup při práci v režimu spánku 

① Je-li jednotka v režimu chlazení nebo vysušování a je-li nastavena činnost spánku (SLEEP), teplota 
(údaj TEMP.) vzroste o 1°C za hodinu a o 2°C během dvou hodin. Pokojový ventilátor pracuje při nízké 
rychlosti. 

② Je-li jednotka v režimu ohřevu a je-li nastavena činnost spánku, teplota (údaj TEMP.) se sníží o 1°C za 
hodinu a o 2°C během dvou hodin. Pokojový ventilátor pracuje při nízké rychlosti. 

 

 
 
 

Obr. 28 
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6.10. Jak vkládat baterie 
 

1. Sejměte kryt ze zadní části dálkového
ovladače. 

2. Vložte dvě baterie (dvě suché baterie
typu AAA) a stiskněte tlačítko „ACL" 

3. Nasaďte kryt 

Poznámka: 
 
• Nezaměňte nové a vybité baterie či 
baterie různých typů. 
• Pokud nebudete ovladač používat
delší dobu, baterie vyjměte. 
• Signál dálkového ovladače lze
přijímat do vzdálenosti přibližně 10m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29 
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7. Názvy dílů a jejich funkce 

 
 

Obr. 30 
 

UPOZORNĚNÍ: 
• Chybné zapojení vodičů může způsobit elektrickou poruchu. 
• Netahejte za dráty při jejich montáži. 
 
Poznámka: 
• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, servisní pracovník nebo obdobně 
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 
• Zařízení musí být instalováno v souladu s příslušnými předpisy pro elektroinstalaci. 

  Dálkový ovladač: 

Napájení 
 

 
Napájení 

Napájecí 
kabel 

Komunikační 
kabel 

Odvodňovací 
trubka

Trubka 
chladiva 

Výfuk 
vzduchu

Stavy indikačních kontrolek: 
① Indikační kontrolka sítě: Kontrolka bude 

svítit, je-li napájení zapnuté a zhasne při 
jeho vypnutí. 

② Indikační kontrolka chlazení (COOL): 
Kontrolka bude svítit, bude-li aktivováno 
chlazení a zhasne při jeho deaktivaci. 

③ Indikační kontrolka ohřevu (HEAT): 
Kontrolka bude svítit, bude-li aktivován 
ohřev a zhasne při jeho deaktivaci. 

④ Indikační kontrolka časovače (TIMER): 
Kontrolka bude svítit, je-li aktivován 
časovač a zhasne při jeho deaktivaci nebo 
když uplyne nastavený čas. 
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8. Údržba 
Před prohlídkou a údržbou jednotky ji prosím vypněte a přepněte vypínač do polohy OFF, abyste odpojili 

síťové napájení. 
 
 
① Čistění vzduchových filtrů 
Vyjměte vzduchový filtr a vyčistěte 

jej vysavačem. V případě velkého 
znečistění použijte mýdlovou vodu a pak 
jej utřete. Před montáží musí být 
naprosto suchý. 

Připomínka: 
Znečistěný filtr omezí proudění 

vzduchu, jednotka se snadněji přetíží a 
bude spotřebovávat o 6% více elektrické 
energie. Proto je pravidelné čistění 
nutné. 

 
Obr. 31 

 
 

② Čistění jednotky 
Klimatizační jednotku a dálkový 

ovladač čistěte suchým hadříkem nebo 
vysavačem. Pokud použijete vlhký 
hadřík, odstraňte následně vlhkost 
suchým hadříkem. 
 

 
Obr. 32 

 
 UPOZORNĚNÍ 

Nepoužívejte pro čistění benzén, benzín, ředila nebo čistící prostředky. 
Nepoužívejte při mytí horkou vodu (nad 40oC), protože se některé díly mohou deformovat. 
③ Před začátkem sezóny 
• Zkontrolujte, že u pokojové i venkovní jednotky nic neblokuje ani sání ani výfuk vzduchu. 
• Provoz jednotky bez filtrů může způsobit poruchy díky nečistotám a prachu. Mějte filtry vždy 
nainstalované. 
• Zkontrolujte, aby odvodňovací trubka nebyla ohnutá nebo ucpaná. 
• Zkontrolujte, že je jednotka správně namontovaná. 
④ Po sezóně 
• Vypněte hlavní síťový vypínač. 
• Vyčistěte všechny filtry a ostatní díly (provede profesionál). 
• Nechte běžet ventilátor další 2-3 hodiny, aby se vysušil vnitřek jednotky. 

 
UPOZORNĚNÍ: 
Chybné zapojení vodičů může způsobit elektrickou poruchu. 
Netahejte za dráty při jejich montáži. 
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9. Pracovní manuál 
Čistění a výměnu filtrů smí provádět jen profesionál. Během čistění filtru odpojte před otevřením roštu 

síťové napájení a počkejte, dokud se motor ventilátoru nezastaví. 
① Teplota by neměla být nastavena níže, než je zapotřebí. V opačném případě se může zvýšit spotřeba 

energie. 
② Pro rozvod vzduchu po místnosti nastavte směr proudění vzduchu tak, jak ukazují šipky na obrázku. 
 

 
Obr. 34 
 

③ Čistěte vzduchový filtr každý týden kvůli vyšší hospodárnosti. 
④ Pokud jednotka pracuje, zavírejte okna i dveře, abyste předešli úniku ochlazeného vzduchu a šetřili 

energii.  
 

 
Obr. 34 

 
⑤ Během chlazení zatahujte záclony a zavírejte skleněná okna, aby ohřev od slunečního světla 

nezpůsoboval vyšší náklady na elektrickou energii. 
⑥ V případě neúčinné ventilace otevírejte občas okna kvůli vyvětrání pokoje, ale ne na dlouho, aby 

ochlazený vzduch zbytečně neunikal ven. 
 

 
Obr. 35 
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10. Upozornění 
① Vypínejte klimatizaci, pokud ji nebudete potřebovat, protože během jejího chodu může docházet k 

elektrickému rušení. Pokud nebudete jednotku používat delší dobu, vypněte hlavní napájení. 

 
Obr. 36 

 

② Nevkládejte žádné předměty do sání nebo do výfuku, pokud je jednotka v provozu, protože může dojít 
k jejímu poškození nebo ke zranění osob. Rovněž buďte zvlášť opatrní, když jsou nablízku děti. 

③ Neumísťujte žádné překážky do cesty proudění vzduchu u pokojové i venkovní jednotky. Může dojít 
k poruše nebo k nehospodárnému provozu. 

 
 

Obr. 37 
④ Nesměrujte proudění vzduchu přímo na lidi, zvláště pak na děti, starší osoby nebo pacienty. 

⑤ Neumísťujte v blízkosti jednotky žádné ohřívače nebo jiné zdroje tepla. Teplo může deformovat 
plastové díly. 

 
 

Obr. 38 
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11. Co zkontrolovat před přivoláním servisu  
Než se obrátíte na servis, zkontrolujte si následující body. Zde můžete nalézt řešení vašich problémů. 

Pokud je i přesto nevyřešíte, obraťte se prosím na vašeho místního prodejce. 
 

Tabulka 3 
Problém Řešení 

Jednotka nepracuje • Zkontrolujte, zda je v pořádku napájení. 
• Zkontrolujte, zda je zapnut časovač. 

Klimatizace funguje, ale nechladí dostatečně. 

• Zkontrolujte, zda není nastavená teplota 
příliš vysoká. 
• Zkontrolujte, zda slunce nesvítí přímo do 
místnosti. 
• Zkontrolujte, zda jsou zavřené dveře i okna. 
• Zkontrolujte, zda funguje výfukový 
ventilátor. 
• Zkontrolujte, zda není vzduchový filtr 
špinavý nebo zanesený. 

Během provozu jednotky z ní vychází pára nebo 
mlha. 

• Zkontrolujte, zda se nemíchají teplý 
pokojový vzduch se studeným, což může 
způsobovat mlhu. 

Dálkový ovladač nepracuje správně. 
• Zkontrolujte, jsou vložené baterie správně 
orientovány. 
• Zkontrolujte, zda nejsou baterie vybité. 

 
 

11.1. Seznam příslušenství pro montáž 
 

Tabulka 4 
Seznam příslušenství pro montáž (vnější jednotka) 

Číslo Název Vyobrazení Množství Typ Poznámka 

1 
 

Uzávěr pro 
odvodňovací otvor 
venkovní jednotky 

 

1(3)  1 pro 09K\12K 
3 pro18\24\30\36\42\48\60K 

2 
 

Spoj pro 
odvodňovací 

potrubí venkovní 
jednotky 

1  Pouze pro jednotky s tepelným 
čerpadlem 

Poznámka: Pro kontrolu dodaného příslušenství viz dodací list. 
Příslušenství označené hvězdičkou není součástí dodávky, ale měl by si je připravit sám zákazník. 
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Tabulka 5 

Accessories List for Installation (Indoor Unit) 

Číslo Název Vyobrazení Množství Typ Poznámka 

1 Matice (s 
těsněním) 

 
8 M10  

2 Šroub  4 200mm  

3 Montážní lepenka 
 1  Používá se pro 

vrtání do stropu 

4 
Tepelná izolační 
vrstva odtokové 

trubky  
1   

5 
Tepelná izolační 
vrstva přívodní 
trubky kapaliny  

1   

6  
 Izolační sádra *  

 
2   

7  Dálkový ovladač 

 

1   

8  Baterie  2   

9  Napájecí kabel *   1  
(H05VVF) 
3×1.0mm2 

 
 

10  Komunikační 
kabel*   1  AWG#24  

11  Odvodňovací 
hadice *   1 Φ17×1.75  

12  Svorka pro trubku 
*   

1   

13  Kabelový ovladač  

 

1   

Poznámka: Pro kontrolu dodaného příslušenství viz dodací list. 
Příslušenství označené hvězdičkou není součástí dodávky, ale měl by si je připravit sám zákazník. 
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11.2. Montáž pokojové jednotky 
Během montáže pokojové jednotky můžete použít papírovou šablonu jako etalon a zabezpečit, že 

odvodňovací část bude o 10mm níže než druhá část, aby bylo možné plynule odvádět kondenzát. 
 

 
Obr. 39 

Jednotka: mm 
Model A B C D H 

ASF-18AIA 
ASF-24AIA 1220 225  1158  280  700 

ASF-36AIA 
ASF-42AIA 1420 245 1354 280 700 
 

Pozor na montážní místa, kde mohou u klimatizace nastat potíže 
• Kde je příliš mnoho oleje. 
• Kde je kyselé prostředí. 
• Kde je nepravidelná dodávka elektrické energie.  

 
Obr. 40 
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Výběr montážního místa 
① Místo, ze kterého lze studený vzduch rozvádět po celé místnosti. 
② Místo, ze kterého lze snadno odvádět zkondenzovanou vodu. 
③ Místo, které udrží váhu pokojové jednotky. 
④ Místo, které je snadno přístupné z hlediska údržby. 
⑤ Místo, které lze snadno propojit s venkovní jednotkou. 
⑥ Místo, které je vzdálené alespoň 1m od elektrických zařízení, jako je televize, rádio atd. 
⑦ Vyhněte se místům s tepelnými zdroji, s vysokou vlhkostí nebo hořlavými plyny. 
⑧ Nepoužívejte jednotku v bezprostřední blízkosti prádelny, koupelny, sprch nebo plaveckého bazénu. 
⑨ Přesvědčte se, že montáž odpovídá rozměrům z montážního schématu. 
⑩ Místo kolem jednotky by mělo vyhovovat požadavkům na větrání (viz obr. 41). 
 

 
Obr. 41 

Montáž je dvojího druhu: do stropu a do podlahy 
Oba druhy si jsou podobné v následujících bodech: 
Určete montážní místo na stropě nebo na zdi pomocí papírové šablony, abyste určili obrysy pokojové 

jednotky. Obtáhněte šablonu a vyjměte ji. Odstraňte z pokojové jednotky vratný rošt, postranní panel a 
závěsný nosník následovně: 

① Stiskněte zajišťovací tlačítko vratného roštu a uvolněte připevňovací šrouby (M4,2). Když se zcela 
otevře, vytáhněte jej z pokojové jednotky (viz obr. 41). 

② Odstraňte připevňovací šrouby postranního panelu a panel sejměte tak, že jej vytáhnete směrem 
dopředu (ve směru šipky). (Viz obr. 42) 

③ Uvolněte dva nastavovací šrouby závěsného nosníku (M10) na spodní straně o méně než 10mm. 
Vyjměte dva připevňovací šrouby závěsného nosníku (M6) na zadní straně. Tahem směrem dozadu závěsný 
nosník odmontujte (viz obr. 44). 

  
Obr. 42

150 cm a více 

60 cm a více 

30 cm a více 100 cm a více 

60 cm a více 

Upevňovací šroub (M4,2) 

Upevňovací šroub pro 
postranní panel 
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④ Utáhněte závěsné šrouby. (Použijte závěsné šrouby velikosti M10) 
⑤ Nastavte nejdříve vzdálenost mezi jednotkou a povrchem stropu (viz obr. 43). Upevněte závěsný 

nosník na závěsný šroub. 
 POZOR! 

• Zajistěte, že délka závěsného šroubu, vedoucího ze stropu, zůstane v rozmezí, které ukazují šipky. 
V opačném případě upravte závěsnou podpěru. (Viz obr. 45) 
• Závěsný šroub zůstává pod krytem pokojové jednotky. Kryt nikdy nesnímejte. Zvedněte jednotku a 
posouvejte závěsný nosník tak, aby jeho otvory pasovaly na odpovídající šrouby. (Viz obr. 46) 
• Oba nastavovací šrouby závěsného nosníku pevně utáhněte (M10). (Viz obr. 44) 
• Oba připevňovací šrouby závěsného nosníku pevně utáhněte (M6), aby se předešlo posunu pokojové 
jednotky. (Viz obr. 44) 
• Upravte výšku jednotky tak, aby se mírně skláněla směrem k zadní části odvodňovací trubky, aby byl 
odvod vody optimalizován. 

 UPOZORNĚNÍ 
Upravte výšku utažením matice klíčem. Klíč vkládejte směrem z otevřené části závěsného nosníku. (Viz 

obr. 48) 
Zavěšení a namontování 
Montáž je možné provést i s použitím závěsných podpěr, které jsou otevřeny směrem dovnitř, aniž by 

bylo nutné je sejmout z klimatizační jednotky. (Viz obr. 47) 
Zajistěte, abyste při montáži používali pouze předepsané příslušenství a části. 
 

 

Obr. 43 Obr. 44 

Obr. 45 Obr. 46 

Obr. 47 Obr. 48 

35mm a méně 

Závěsný šroub 

Závěsný nosník 

Závěsný nosník

   Závěsný šroub

Povrch stropu 

Závěsný nosník 
        Pozice šroubu

Upevňovací šroub  
závěsného nosníku
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11.3. Montáž venkovní jednotky 
11.3.1. Montážní místo venkovní jednotky 

① Základy musí být dostatečně pevné, aby unesly váhu a vibrace jednotky. 
② Prostor v okolí jednotky musí umožňovat dobrou ventilaci. 
③ Místo by se nemělo nacházet v blízkosti hořlavých plynů. 
④ Místo by mělo být dostatečně izolované, aby hluk jednotky a horký výfukový vzduch neobtěžoval 

uživatele nebo jejich sousedy. 
⑤ K jednotce by měl být snadný přístup z důvodu kontroly a údržby. 
⑥ Zajistěte dodržení vzdáleností od zdí, stropu, plotů a jiných překážek, které udávají šipky. 

 
Obr. 49 

 UPOZORNĚNÍ 
Montáž na následujících místech může způsobit problémy. 
Pokud výběr takových míst nevyhnutelný, poraďte se s vaším distributorem nebo dodavatelem. 
• Místo se strojním olejem 
• Slané místo, jako například blízko mořskému pobřeží 
• Místo s korozivními plyny 
• Místo s vysokofrekvenčním vlněním, generovaným radiovým zařízením, svářecím agregátem nebo 
zdravotnickým zařízením. 

11.3.2. Elektroinstalace 

 
Obr. 50 Obr. 51 
 

 UPOZORNĚNÍ 
• Chybné zapojení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 
• Netahejte za vodiče při jejich připevňování pomocí stahováků a svorek. 
• Zabezpečte, aby vodiče nebyly příliš volné. 
• Veškerá elektroinstalace musí být provedena kvalifikovanými servisními pracovníky v souladu 
s místními předpisy a tímto manuálem. 
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• Je nutné používat jmenovité napětí a samostatné napájení.  
• Je nutné nainstalovat jistič. 
• Používejte prosím předepsaný typ pojistky. 
• Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit 
výrobce, jeho servisní pracovník nebo jiná podobně 
kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. 
• Je nezbytné používat jističe s mezerami mezi rozpojenými 
kontakty alespoň 3mm. 
 
 
 
 

11.3.3. Vnější rozměry venkovní jednotky 
 

 
Obr. 53 

 
Tabulka 7 Jednotka: mm 

 
                          Položka 
 
Model 

A B C D E 

ASGE-18AIA WK  955 396 700 560 360 

ASGE-24AIA WK  980 427 790 610 395 

ASGE-36AIA WK 
ASGE-36AIA-3 WK  
ASGE-42AIA-3 WK 

1107 440 1100 631 400 

 
 
 
 
 
 
 
11.3.4. Bezpečnostní opatření během montáže venkovní jednotky 

Aby byla zajištěna správná funkce jednotky, musí výběr montážního místa splňovat následující pravidla: 
① Venkovní jednotka musí být namontovaná tak, aby se do ní nevracel vypouštěný vzduch a aby bylo 

kolem ní dost prostoru pro provádění oprav. 
② Montážní místo musí být dobře větrané, aby venkovní jednotka mohla nasávat a vypouštět dostatečné 

množství vzduchu. Zabezpečte, aby v cestě přívodu a výfuku vzduchu venkovní jednotky nestály žádné 
překážky. Pokud nějaká překážka blokuje přívod či výfuk vzduchu, odstraňte ji. 

Obr. 52 

Svorkovnice 
napájecího napětí 

Zadní deska  

Svorka

Otvor pro dráty a 
pryžová vložka 

Vodiče Přední deska  



Návod k používání a instalaci stropní a podlahové klimatizace s DC invertorem 

47 
 

③ Montážní místo musí mít dostatečnou nosnost, aby uneslo váhu venkovní jednotky, a musí chránit 
před hlukem a vibracemi. Zajistěte, aby proud vzduchu a hluk, vycházející z jednotky, neobtěžoval vaše 
sousedy. 

④ Nevystavujte jednotku přímému slunečnímu svitu. Je dobré použít jako ochranu sluneční štít. 
⑤ Je nutné, aby z montážního místa bylo možné odvádět dešťovou nebo tající vodu. 
⑥ U montážního místa musíme mít jistotu, že jednotka nezapadne sněhem a nebude vystavena odpadu 

nebo olejovému znečistění. 
⑦ Montážní místo musí být na takovém místě, aby výfukový otvor nesměřoval proti silnému větru. 
 

11.4. Schéma elektrického propojení jednotek 
Zapojení elektrických vodičů: 
Plocha průřezu vodičů zvolených uživatelem nesmí být menší, než udává specifikace schématu. 

Signálový vodič mezi pokojovou a venkovní jednotkou musí mít stínění. 
 
 

 
Obr. 54-1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Venkovní jednotka Pokojová jednotka 

Jistič Jistič 

Napájení: 220-240V ~ 50Hz Napájení: 220-240V ~ 50Hz 

ASGE-36AIA WK+ASF-36AIA 
1. Napájecí kabel 3×4,0 mm2 (H07RN-F) 2. Napájecí kabel 3×1,0 mm2 (H05VV-F) 
3. Komunikační vodiče 
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Obr 54-2 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Obr. 55 

 
 
 
 
 
 

Venkovní jednotka Pokojová jednotka 

Jistič Jistič 

Napájení: 220-240V ~ 50Hz Napájení: 220-240V ~ 50Hz 

ASGE-18AIA WK+ASF-18AIA 
ASGE-24AIA WK+ASF-24AIA 

1. Napájecí kabel 3×4,0 mm2 (H07RN-F) 2. Napájecí kabel 3×1,0 mm2 (H05VV-F) 
3. Komunikační vodiče 

 

Venkovní jednotka 
Pokojová jednotka 

Jistič Jistič 

Napájení: 380-415, 3pH ~ 50Hz Napájení: 220-240V ~ 50Hz 

ASGE-36AIA-3 WK+ASF-36AIA 
ASGE-42AIA-3 WK+ASF-42AIA 

1. Napájecí kabel 5×2.5 mm2 (H07RN-F) 2. Napájecí kabel 3×1.0 mm2 (H05VV-F) 
3. Komunikační vodiče 
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Následující tabulka, doporučovaná v manuálu pro výběr modelu, ukazuje, jak vybrat jistič a napájecí 
kabel. 

 VAROVÁNÍ! 
Plocha průřezu kabelu, který si uživatel vybere, nesmí být menší, než určuje specifikace v následující 

tabulce. 
Tabulka 8 

Model Napájení 
Parametry jističe (A) 

(jednotka 
venkovní/pokojová) 

Minimální průřez 
zemnicího vodiče 
(mm2) (jednotka 

venkovní/pokojová) 

ASGE-18AIA WK ASF-18AIA 
220-240V 
～ 50Hz 

20/6 4.0/1.0 

ASGE-24AIA WK ASF-24AIA 20/6 4.0/1.0 

ASGE-36AIA WK ASF-36AIA 25/6 4.0/1.0 

ASGE-36AIA-3 WK ASF-36AIA 380-415V 
3N ～ 50Hz 

16/6 2.5/1.0 

ASGE-42AIA-3 WK ASF-42AIA 16/6 2.5/1.0 

 
 

 
Poznámka: Specifikace uváděného síťového kabelu platí jen pro BV kabel s jednoduchým jádrem 

uloženého v trubce z PVC při okolní teplotě 40°C. Také parametry jističe platí pro ty, které se používají při 
teplotě 40°C. Pokud se podmínky montážního místa změní, přečtěte si pokyny pro volbu síťového kabelu a 
jističe. 
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Jmenovité parametry a vnější rozměry pojistek 
Tabulka 9 

 

Jednotka Kódové 
označení 

Jmenovitý 
údaj Rozměry 

ASGE-18AIA WK 46010014/ 
46010023 

250V/3.15A 
250V/30A 

ASGE-24AIA WK 46010014/ 
46010023 

250V/3.15A 
250V/30A 

ASGE-36AIA WK 46010014/ 
46010023 

250V/3.15A 
250V/30A 

ASGE-36AIA-3 WK 46010014 250V/3.15A 

 
ASGE-42AIA-3 WK  

 
46010014 

 
250V/3.15A 

Všechny pokojové 
jednotky 46010013  250V/5A 
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11.5. Příprava montáže trubek 
11.5.1. Příprava trubek 
 

1. Řezání trubek a elektrických drátů 
♦ Použijte řezné nástroje, které jsou na trhu lehce 
dostupné. 
♦ Změřte přesně jak vnitřní, tak i vnější trubky . 
♦ Délka trubky by měla být o něco delší než 
skutečná naměřená hodnota. 
♦ Drát by měl být o 1.5m delší než trubka chladiva. 
 
 
 
 
2. Vystružování 
♦ Vyčistěte vnitřní povrch trubky chladiva. 
♦ Během vystružování musí být trubka umístěna nad 
výstružníkem, aby do ní nepadal prach. 
 

 
 
 
 
 

3. Zapouštění konce trubky 
♦ Před začátkem práce zapustěte oba konce trubky 
pomocí zapouštěcího přípravku utažením převlečné 
matice. Nastavte zápustku na trubce tak, aby konec 
trubky vyčníval 0.5mm nad povrch zápustky. Pak 
zkontrolujte, zda je konec trubky zarovnaný a 
rovnoměrně kulatý. 

 
 
 
 
 
 

4. Spojování drátů a ovinutí páskou 
(Viz obrázek vpravo) 

Obr. 56 

Obr. 57 

Obr. 59 

Obr. 58 



Návod k používání a instalaci stropní a podlahové klimatizace s DC invertorem 

52 
 

 
 

11.5.2. Montáž trubek chladiva 
Chladivem pro řadu venkovních jednotek je R410A, GWP=2020 ODP=0 
 
Standardní délka trubky je 5m. Pokud je délka (L) propojovací trubky menší nebo rovna 7m, není nutné 

chladivo přidávat. Pokud je délka propojovací trubky větší než 7m, doporučujeme chladivo přidat. 
V následující tabulce se pro jednotlivé modely uvádí množství chladiva, které je nutné přidat na každý metr 
délky potrubí. 

Zvolte měděné potrubí pro plyn a kapalinu podle informací ze stanovené tabulky (viz tabulku pro potrubí, 
uvedenou níže). Oba konce trubky musí být před montáží zakryté kvůli ochraně před prachem a vlhkostí. 

 
Tabulka 10 

 
         Položka 

 
 
 
 

Model  

Rozměry fitinku 
trubky 
(palec) Max. 

délka trubky 
(m) 

 

Max. výškový 
rozdíl mezi 
venkovní a 
pokojovou 

jednotkou (m) 

Množství 
dodatečného 

chladiva, které 
je třeba doplnit 
(při větší délce 

potrubí) 

Odvodňovací 
trubka pokojové 

jednotky 
(Průměr × 

tloušťka stěny) 
(mm) 

Trubka 
plynu 

Trubka 
kapaliny 

ASF-18AIA, ASGE-18AIA WK  1/2 1/4 20 15 30 g/m 

Φ17×1.75 

ASF-24AIA, ASGE-24AIA WK 

5/8 3/8 
30 15 

60 g/m 
ASF-36AIA, ASGE-36AIA WK  

ASF-36AIA, ASGE+36AIA-3 WK 

ASF-42AIA, ASGE-42AIA-3 WK  50 30 
 

 
 
 
 

 
Obr. 60  

 

 
Propojovací vodič 

Trubka kapaliny Trubka plynu 

Páska pro obalení trubek
Odvodňovací trubka  
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Pokud možno se vyhýbejte se ohýbání trubek. V případě nutnosti musí být poloměr zakřivení větší než 3 
nebo 4 cm. 

Propojení pokojové a vnější jednotky: 
① Odšroubujte převlečnou matici a vypusťte z pokojové jednotky stlačený plyn. Pokud žádný 

vysokotlaký plyn neuniká, je to signál, že v pokojové jednotce jsou netěsnosti. 
② Nasaďte převlečnou matici na trubku kapaliny. Zapusťte konce trubky pomocí zapouštěcího přípravku 
③ U pokojové jednotky utáhněte obě převlečné matice v trubce pro plyn i kapalinu pomocí dvou klíčů. 

11.5.3. Odvzdušňování 
Důvodem této činnosti je odstranit ze systému vlhkost a 

vzduch, které mohou způsobit malou účinnost kompresoru, 
což má přímý vliv na chladicí výkon.  

 
Odvzdušňování pomocí vakua 
Po utažení převlečných matic mezi pokojovou a vnější 
jednotkou 

♦ Odstraňte víčko spojky třícestného ventilu pomocí 
momentového klíče a zkontrolujte, zda je vysokotlaký i 
nízkotlaký ventil uzavřen. 

♦ Odstraňte matici u servisního otvoru. 

♦ Připojte manometr k servisnímu otvoru a vakuovému 
čerpadlu. 

♦ Odstraňte manometr a utáhněte matici u servisního 
otvoru. 

♦ Otevřete šestihranným klíčem jak vysokotlaký, tak i 
nízkotlaký ventil až do mezní polohy (proti směru 
hodinových ručiček) 

♦ Utáhněte víčko spojky třícestného ventilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nízkotlaký manometr 
Vysokotlaký manometr 

Souprava 
manometrů 

Obr. 61 

Obr. 62 

Test úniku mezerami 

♦ Zkontrolujte únik pomocí mýdlové vody a 
prověřte pečlivě každý spoj. Po kontrole je pečlivě 
otřete. 

♦ Obalte spoje pokojové jednotky izolací pro trubky 
a čtyřmi plastovými páskami, aby se v místech spojů 
předešlo kondenzaci. 

Ventil VAC 

Servisní otvor 

Vakuové čerpadlo
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11.5.4. Kapalinová a odvodňovací trubka 
Pokud je venkovní jednotka položena níže než pokojová jednotka  

(viz obr. 63). 
♦ Odvodňovací trubka by měla být nad zemí a její konec nesmí být 
ponořen do vody. Všechny trubky musí být připevněny ke zdi pomocí 
příchytek. 
♦ Omotání trubky páskou se musí provádět zezdola nahoru. 
♦ Všechny trubky jsou svázány společně páskou a jsou uchyceny 
pomocí příchytek ke zdi. 

 
 
 
 
 
 

Pokud je venkovní jednotka položena výše než pokojová  
(viz obr. 64).  
♦ Omotání páskou by se mělo provádět směrem od spodní k 
horní části. 
♦ Všechny trubky jsou svázány a omotány páskou společně a 
opatřeny vodním lapačem, aby voda nemohla téci do pokoje (viz 
obr. 64). 
♦ Připevněte ke zdi všechny trubky pomocí příchytek. 
 

 
 UPOZORNĚNÍ: zajistěte, aby odváděná voda tekla ven. 

Odvodňovací trubka 
• Směr odtoku vody může být zvolen buď zprava nebo odzadu zprava. 
• Průměr odvodňovací trubky musí být roven nebo větší než je průměr propojovací trubky. (Vinylová 
trubka: rozměr trubky: 20 mm, vnější rozměr: 26 mm). 
• Odvodňovací trubka musí být co nejkratší a musí mít sklon směrem dolů se spádem alespoň 1/100, 
aby se zabránilo tvorbě vzduchových kapes (viz obr. 65). 
• Použijte odvodňovací hadici a svorku. Vložte odvodňovací hadici zcela do nátrubku a upevněte 
svorkou na šedou pásku. Hlava šroubu má být méně než 4mm nad hadicí (viz obr. 66, 67. 
• Izolujte svorku a odvodňovací hadici pomocí izolační vložky, kterou kolem nich omotáte. 
• U pokojové jednotky nelze odvodňovací hadici ohýbat. (Viz obr. 68) 
• Přesvědčte se, že v potrubí dochází k plynulému odvodňování. 
Vstříkněte 600cc do odvodňovací nádoby ze vzduchového výfuku, abyste viděli, zda odvodňování 
funguje dobře či ne. (Viz obr. 69) 

  

Lapač

Obr. 64

Obr. 63 

Těsnění 

Příchytka 

Odvodňo-
vací trubka 

Odvodňovací trubka 

Páska 

Trubka 
chladiva Vodič 

(Když je odvodňovací hadice připojena) 

Sklon odvodňovací hadice 

Hadice by neměla 
stoupat 
Hadice by neměla 
mít záhyby 

Hadice by se 
neměla namáčet 
ve vodě 

Obr. 65 Obr. 66 

Svorka 

Odvodňovací hadice

Úsek pro omotání páskou (šedá barva) 
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11.5.5. Běžné kontroly po montáži  
11.5.6. Kontrola po montáži 

 
Tabulka 11 

Co kontrolovat Potenciální porucha Co kontrolovat 

Byla jednotka dobře upevněna?  Jednotka může spadnout, chvět se 
nebo vydávat hluk.  Byla jednotka dobře upevněna? 

Provedli jste test na únik chladiva? Může být příčinou nedostatečného 
chladícího výkonu. Provedli jste test na únik chladiva? 

Je tepelná izolace dostatečná?  Může způsobit kondenzaci a kapání. Je tepelná izolace dostatečná? 

Funguje u jednotky dobře 
odvodňování?  Může způsobit kondenzaci a kapání. Funguje u jednotky dobře 

odvodňování? 

Souhlasí napájecí napětí se 
jmenovitým napětím z výrobního 
štítku? 

Může dojít k elektrické poruše nebo 
k poškození dílů jednotky. 

Souhlasí napájecí napětí se 
jmenovitým napětím z výrobního 
štítku? 

Je elektroinstalace a zapojení potrubí 
provedeno správně a bezpečně? 

Může dojít k elektrické poruše nebo 
k poškození dílů jednotky. 

Je elektroinstalace a zapojení potrubí 
provedeno správně a bezpečně? 

Je jednotka připojena na bezpečné 
uzemnění? Může dojít k elektrickému svodu. Je jednotka připojena na bezpečné 

uzemnění? 

Patří napájecí kabel mezi 
předepsané?  

Může dojít k elektrické poruše nebo 
k poškození dílů jednotky. 

Patří napájecí kabel mezi 
předepsané? 

Je sání nebo výfuk zakryt? Může způsobit nedostatečný chladící 
výkon. Je sání nebo výfuk zakryt? 

Zaznamenali jste délku 
propojovacího potrubí a množství 
doplněného chladiva? 

Chladící výkon nemusí být přesný. 
Zaznamenali jste délku 
propojovacího potrubí a množství 
doplněného chladiva? 

 
 
 

 VAROVÁNÍ!: 
Tohle zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či jinými 

schopnostmi nebo osoby nezkušené a neznalé, pokud nejsou pod dohledem nebo pokud nebyly zaškoleny 
jako uživatelé tohoto zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.  

Děti by měly být pod dohledem, aby si se zařízením nemohly hrát. 

Obr. 67 Obr. 68 Obr. 69 

Svorka
(Příslušenství) 

Velká izolační
vložka

(Příslušenství) 
Výfuk vzduchu 

Konvice na vodu 
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11.5.7. Provozní zkouška 
Vyhodnocení provozu 
Zkontrolujte napětí hlavního napájecího kabelu. 
K měření teploty na straně sání vzduchu i jeho výfuku 

použijte teploměr. 
Rozdíl mezi nasávaným a vyfukovaným vzduchem by 

neměl být větší než 8oC. 
Jednotka má funkci automatického restartu a může si 

pamatovat provozní režim z okamžiku před výpadkem 
napájení. 

Zabezpečte, že budete používat výlučně příslušenství 
uvedené již dříve v pokynech pro montáž. Jinak může dojít k úniku vody, elektrickému úrazu, požáru atd. 

 
12. Dodatek 

Jmenovité pracovní podmínky a rozsahy: 
 

Podmínky testu 
Pokojová část Venkovní část 

DB (oC )  WB (oC )  DB (oC)  WB (oC) 

Nominální chlazení  27 19 35 24 

Nominální ohřev 20 —  7 6 

Jmenovité chlazení 32  23  48  — 
Nizkoteplotní chlazení 21  15  18(-15)  — 
Jmenovitý ohřev 27 —  24 18 

Nízkoteplotní ohřev 20 —  -7 -8 

 
Poznámka: 
• Konstrukce jednotky vyhovuje požadavkům normy EN14511. 
• Množství vzduchu se měří při nulovém (0 Pa) vnějším statickém tlaku. 
• Chladicí (ohřívací) výkon, uvedený výše, se měří při nominálních pracovních podmínkách, 
odpovídajících nulovému (0 Pa) vnějšímu statickému tlaku. Parametry se mohou díky zdokonalování 
výrobků měnit. V takovém případě jsou relevantní údaje ze štítku zařízení. 
• V této tabulce obsahuje venkovní teplota suchého teploměru (DB) pro nízkoteplotní chlazení dvě 
hodnoty. Hodnota v závorkách platí pro pracovní podmínky zařízení v režimu nízkoteplotního chlazení. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Teploměr 

Obr. 70 

Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným domácím 
odpadem, ale musí být uložen na místo určené pro recyklaci 
elektrických a elektronických zařízení. 
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