1.3 Popis poruch
Venkovni jednotka

KdyZ béhem chodu jednotky nastane né&jaka porucha, zobrazi se kéd poruchy na kabelovém ovladaci.
Zjistéte dalsi informace o jednotlivych kédech poruch.

Popis poruchy Hlvavni ovladaci vdisplej venkovni jednotky K_éd vhitini
ZIutaLED |Cervena LED | Zelena LED | jednotky

Spousti se kompresor Blikne 1x

Proudova ochrana IPM Blikne 3% H5
Teplotni ochrana IPM Blikne 5x P8
Proudova ochrana PFC Blikne 7x

Teplotni ochrana PFC Blikne 8x P8
Ochrana proti nizkému napéti Blikne 9x PL
Ochrana proti vysokému napéti Blikne 10x PH
Ochrana proti nizkému tlaku Blikne 11x

Ochrana proti vysokému tlaku Blikne 12x

Ochrana vysokotlakého spinace Blikne 13x

Porucha nabijeni kondenzatoru Blikne 14x

AC proudova ochrana Blikne 15x ES
Porucha pamétové karty Blikne 16x

Demagnetizacni ochrana kompresoru Blikne 17x HE
Ztrata synchronizace kompresoru Blikne 18x H7
Vypadek faze kompresoru Blikne 19x u2
Porucha detekce obvodu faze kompresoru Blikne 20x U1
Vykonova ochrana kompresoru Blikne 21x L9
Ochrana proti pfetizeni kompresoru Blikne 22x H3




Ochrana proti vysoké teploté na vytlaku
kompresoru

Blikne 23x

E4

Ochrana proti nedostatku chladiva nebo ucpani

Blikne 31x

FO

Normalni provoz

Blikne 1x

Omezeni frekvence kvili AC proudu

Blikne 2x

Vraceni oleje

Blikne 3x

Odmrazovani

Blikne 4x

H1

Omezeni frekvence kvuli teploté IPM

Blikne 5x

Omezeni frekvence kvdli teploté PFC

Blikne 6x

Omezeni frekvence kvuli pretizeni kompresoru

Blikne 8x

Omezeni frekvence kvuli teploté na vytlaku
kompresoru

Blikne 9x

Omezeni frekvence kvUli nizkému tlaku

Blikne 10x

Omezeni frekvence kvuli vysokému tlaku

Blikne 11x

Porucha snimace teploty na vytlaku

Blikne 12x

F5

Porucha snimace venkovni teploty

Blikne 13x

F3

Porucha snimace teploty na sani

Blikne 15x

Porucha snimace teploty kondenzatoru

Blikne 16x

A7

Porucha snimace teploty podchlazeni

Blikne 17x

Porucha snimace nizkého tlaku

Blikne 18x

Porucha snimace vysokého tlaku

Blikne 19x

Ochrana motoru ventildtoru venkovni jednotky

Blikne 20x

H6

Vykonova deska je pfipojena

Blikne 1x

Testovaci deska je pfipojena

Blikne 2x

Pocitac je pfipojen

Blikne 4x

Vnitfni jednotka 1 je pfipojena

Blikne 5x

Vnitfni jednotka 2 je pfipojena

Blikne 6x

Vnitfni jednotka 3 je pfipojena

Blikne 7x

Vnitini jednotka 4 je pfipojena

Blikne 8x

Vnitini jednotka 5 je pfipojena

Blikne 9x

Vnitfni jednotka 6 je pfipojena

Blikne 10x

Vnitini jednotka 7 je pfipojena

Blikne 11x

Vnitfni jednotka 8 je pfipojena

Blikne 12x

Vnitfni jednotka 9 je pfipojena

Blikne 13x

Ochrana proti zamrznuti vnitfni jednotky

E2

Porucha snimace okolni teploty u vnitini
jednotky

F1

Porucha snimace teploty uprostfed vyparniku
vnitfni jednotky

F2

Porucha snimace teploty na trubce kapaliny
rozdélovace

b5

Porucha snimace teploty na trubce plyny
rozdélovace

b7

Konflikt rezimd provozu

E7

Porucha komunikace

E6

Vnitfni jednotka zaplnéna vodou

E9

RezZim recyklace chladiva

Fo




Rozdélovac

Pocet blikani LED indikatoru Kod Ké
N « oruchy od poruc!1 y
Porucha Zluta Zelena Cervena pvnitfni venkovni

LED LED LED jednotky jednotky
Rozdélovacg 1 je pfipojen Blikne 1x
Rozdélovag 2 je pfipojen Blikne 2x
Rozdélovac 3 je pfipojen Blikne 3x
Vnitfni jednotka A je pfipojena Blikne 1x
Vnitfni jednotka B je pfipojena Blikne 2x
Vnitfni jednotka C je pfipojena Blikne 3x
Vnitfni jednotka D je pfipojena Blikne 4x
Vnitfni jednotka E je pfipojena Blikne 5x
Porucha snimace teploty trubky Blikne 1x b7 b7 + adresa
plynu vnitini jednotky A vnitfni jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 2x b5 b5 + adresa
kapaliny vnitfni jednotky A vnitini jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 3x b7 b7 + adresa
plynu vnitini jednotky B vnitini jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 4x b5 b5 + adresa
kapaliny vnitfni jednotky B vnitfni jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 5x b7 b7 + adresa
plynu vnitini jednotky C vnitini jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 6% b5 b5 + adresa
kapaliny vnitfni jednotky C vnitfni jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 7x b7 b7 + adresa
plynu vnitini jednotky D vnitfni jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 8x b5 b5 + adresa
kapaliny vnitini jednotky D vnitini jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 9% b7 b7 + adresa
plynu vnitini jednotky E vnitfni jednotky
Porucha snimace teploty trubky Blikne 10x |b5 b5 + adresa
kapaliny vnitfni jednotky E vnitfni jednotky






