Popis zavad

Jestlize za chodu jednotky dojde k né&jaké zavadeé, zobrazi se na dratovém ovladaci a na hlavni desce venkovni jednotky kdd
zavady [EH]. Dal$i podrobnosti k jednotlivym zavadam naleznete v tabulce nize.

Indikaéni kontrolky

Displej "88"

pro komeréni prostory)

. N . . S . Displej "88" . Displej
Zavatdy klimatizaci obytnych Zavatdy klimatizaci komerénich venkovni (Podstropn'e- dratového
prostor prostor jednotky Chod Chlazeni | Topeni | Parapetni | o qace

jednotka)

/ Rezim odmrazovani 1 08 / / / / /
/ Rezim odmrazovani 2 0A / / / / /
/ Ochrana pretizeni pfi topeni oC Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x / oE
/ Normalni chod ON / / / / /
Zkrat/pferuSeni senzoru teploty | Zkrat/pferuSeni senzoru teploty | Viz tabulka Blikne

) - ) - / / b5 b5
ventilu kapaliny ventilu kapaliny 16 19 x
Zkrat/pferuseni senzoru teploty | Zkrat/pferuseni senzoru teploty | Viz tabulka Blikne

) ) / / b7 b7
ventilu plynu ventilu plynu 16 22 x
Nedostatek chladiva nebo Nedostatek chladiva nebo Blikne
zablokovani (venkovni jednotky | zablokovani (venkovni jednotky FO / 10 x / oE oE
pro obytné prostory) pro obytné prostory)
Zkrat/’prerusenl senzoru vnitfni Zkrat/’prerusenl senzoru vnitfni | Viz tabulka / Blikne 1 x / F1 F1
okolni teploty okolni teploty 16
Zk.revxt/pferuléeni senzoru teploty Zk.revlt/pferuléeni senzoru teploty | Viz tabulka / Blikne 2 x / E2 E2
vnitfniho vyparniku vnitfniho vyparniku 16
Zkrat/pfe,ruéenirsenzoru Zkrat/pfe,ruéenirsenzoru F3 / Blikne 3 x / F3 F3
venkovni okolni teploty venkovni okolni teploty
Zkrat/pferuseni senzoru teploty | Zkrat/pferuseni senzoru teploty
stfedni ¢asti kondenzatoru stfedni ¢asti kondenzatoru .
(jednotky pro komer¢ni (jednotky pro komeréni F4 / Blikne 4 x / F4 F4
prostory) prostory)
Zkrat/pfe,ru:é,eni senzoru Zkrat/pfe,ru:é,eni senzoru F5 / Blikne 5 x / F5 F5
venkovni vystupni teploty venkovni vystupni teploty
Sbér oleje pfi chlazeni Sbér oleje pfi chlazeni F7 / / / / /
Ochrapa pred vysokym tlakem Ochrapa pred vysokym tlakem E1 Blikne 1 x / / E1 E1
v systému v systému
Ochrana pfed namrzanim Ochrana pfed namrzanim E2 Blikne 2 x / / E2 E2
Ochrapa pred nizkym tlakem Ochrapa pred nizkym tlakem E3 Blikne 3 x / / E3 E3
v systému (rezerva) v systému
Ochrana pred vysokou teplotou | Ochrana pred vysokou teplotou .
na vystupu kompresoru na vystupu kompresoru E4 Blikne 4 / / E4 E4
Nadproudové ochrana celé Nadproudové ochrana celé E5 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oF oF
jednotky jednotky
Ko.nv1u'n|kaéni chy,b'a mezi Ko.nju'nlkaéni chy,b'a mezi Viz tabulka Blikne 6 x / / E6 E6
vnitfni a venkovni jednotkou vnitfni a venkovni jednotkou 16
Konflikt rezimu Konflikt rezimu Viztabulka | iikne 7x |/ / E7 E7
Ochrana pred pretizenim Ochrana pred pretizenim E8 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Ochrana pred foukanim / / / / / /
studeného vzduchu E9
/ Preteceni vody vnitfni jednotky / Blika Blika E9 E9
Zku$ebni chod/zkuSebni ZkuSebni chod/zkuSebni dd Rychle Rychle Rychle dd dd
provoz provoz blika blika blika

- . - . Rychle Rychle

ReZim obnovy chladiva ReZim obnovy chladiva Fo blika blika / Fo Fo
Reset modulu Drive (jednotky | poget modulu IPM Drive PO Blikne 3 x | Blikne 3x | Blikne 3x|  oF oF




Rychle

Minimaini chlazeniftopeni (kéd | 5t chiazeni IPLV 0o / blika / PO 0o
testu vykonu) Rychle

Test chlazeni IPLV / / o PO

blika

Test Urovné AA vykonu / Rychle / P3
Stfedni chlazeni/topeni (kod chlazeni P3 blika P3
testu vykonu) Test trovné AA vykonu Rychle

p / / oo P3

chlazeni blika

Ochrana nadproudu faze (kDChrana nadproudu P5 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
ompresoru
Komunikacni chyba fidici Komunikac¢ni chyba mezi
desky (jednotky pro komeréni | fadi€em inverteru a hlavnim P6 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
prostory) fizenim
Zkrat/pferuseni senzoru Zkrat/pferuseni senzoru p7 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oF
teploty modulu teploty modulu
Tepelna ochrana modulu Tepelna ochrana modulu P8 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Ochrana AC kontaktu
(jednotky pro komer¢ni Ochrana AC kontaktu P9 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
prostory)
Zavada senzoru obvodu Zavada senzoru obvodu Pc Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Ochrana pfipojeni pfevodniku
(jednotky pro komeréni Ochrana pfipojeni pfevodniku Pd Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
prostory)
Ochrana AC proudu (strana Ochrana AC proudu (strana PA Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
vstupu) vstupu)
Ochrana pred posunem teploty
(jednotky pro komeréni Ochrana pred posunem teploty PE Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
prostory)
Zavada Fidici desky senzoru . v
okolni teploty (jednotky pro Zavaqa fidici desky senzoru PF Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
l okolni teploty
komer¢éni prostory)
Ochrana pred vysokym Ochrana pred vysokym . . .
napétim DC link napétim DC link PL Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Ochrana pred nizkym napétim | Ochrana pfed nizkym napétim . . .
DC link DC link PH Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
/ Abnormalni vstupni AC napéti PP Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Zavada nabijeni kondenzatoru | Zavada nabijeni kondenzatoru PU Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Oghrana pfi zavadé konektoru O(;:hrana pfi zavadé konektoru c5 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oF oF
mustku mustku
o - . - . . Zobrazi se
ijmrazqvanl nebo sbér oleje Ov(.:imrazo’vanl nebo sbér oleje H1 / / Blikne 1 x H1 symbol
pfi topeni pfi topeni -
odmrazovani

/ Vynucené odmrazovani HA1 Rgl(i:khélle / / H1 H1
Ochrana tepelného pretizeni T . . .
kompresoru Ochrana pretizeni kompresoru H3 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Ochrana proudu modulu Ochrana proudu modulu IPM H5 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oF oE
(zejména ochrana IPM)
Ztrata synchronizace Ztrata synchronizace H7 Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oF oF
kompresoru kompresoru
Ochrana PFC Ochrana PFC HC Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Ochrana pred pfili§ vysokym Ochrana pred pfili§ vysokym Blikne
vykonem (pro venkovni vykonem (pro venkovni L9 20 x / / oE oE
jednotky pro obytné prostory) |jednotky pro obytné prostory)
Zavada rozbéhu kompresoru | Zavada rozbéhu kompresoru Lc Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
Zavada faze kompresoru/ Zavada faze kompresoru/
ochrana pfed reverznim ochrana pfed reverznim Ld Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
chodem chodem
Zavada otaceni kompresoru Zavada otaceni kompresoru
(jednotky pro komeréni (jednotky pro komeréni LE Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE
prostory) prostory)
Prekroceni rychlost (jednotky | proy et rychiosti LF Blikne 3 x | Blikne 3 x | Blikne 3 x oE oE

pro komer¢ni prostory)




Zkrat/pferu$eni senzoru
teploty na vstupu

kondenzatoru (jednotky pro AS / / !
komer¢éni prostory)
Zkrat/pFeruSeni senzoru
teploty na vystupu A7 / / /
kondenzatoru (jednotky pro
komer¢ni prostory)
Zavada pamétové karty EE / / /
Frekvenéni omezeni/snizeni
pro ochranu obvodu modulu En / / /
(fazovy obvod)
Frekvenéni omezeni/snizeni

EU / / /
pro tepelnou ochranu modulu
Frekven¢éni omezeni/snizeni .
ofi pretizen F6 / Blikne 6 x /
Frekvenéni omezeni/snizeni
pro ochranu obvodu celé F8 / Blikne 8 x /
jednotky
Frekvenéni omezeni/snizeni
pro ochranu obvodu modulu F9 / Blikne 9 x /
(fazovy obvod)
Frekvencni omezeni/sniZeni FH / Blikne 2 x | Blikne 2 x
pro ochranu pfed namrzanim
Nebézi motor vnitfniho H6 Blikne / /
ventilatoru 11 x
Ochrana pred demagnetizaci HE / / Blikne
kompresoru 14 x
Nesouhlas vnitfnich Lp Blikne / /
a venkovnich jednotek 19 x
Detekce zavady fazového U1 / / Blikne
obvodu kompresoru 12 x
Zavada poklesu napéti DC U3 / / Blikne
link 20 x
Zavada obvodu detekce nuly us Blkne / /
Jmenovity vykon P1 / / /
chlazeni/topeni (test vykonu)
Maximalni vykon P2 / / /

chlazeni/topeni (test vykonu)






