Indikace poruchy vnitini jednotky kazetového typu:

Pocet bliknuti

LED kontrolky Indikace stavu kazdé Popis poruchy
2 sekundy
1x Porucha senzoru vnitini okolni teploty
S1uté: kontrolka Kontrolka sviti pfi dosaZeni 2x Porucha senzoru teploty vyparniku
Zasovade ¢asu a blika pfi poruse 3x Porucha senzoru teploty kondenzatoru
senzoru teploty.
4x Porucha senzoru venkovni okolni teploty
5x Porucha senzoru teploty vystupu vzduchu
2x Odmrazovani
Kontrolka sviti/nesviti pfi ;
.. chodu/vypnuti kompresoru. 3x Porucha - vysoky tlak
Zelena: kontrolka Kontrolka blika ofi —
kompresoru ontrolka blika pri— 4x Porucha - nizky tlak
odmrazovani, nebo pfi —
porue kompresoru. 5x PretiZeni kompresoru
6x Porucha - vysoka teplota na vystupu
y Kontrolka sviti/nesviti pfi 2x Porucha - pfete¢eni vody
Cervena: kontrolka | chodu/vypnuti jednotky. 3 P h d .
chodu Kontrolka blika pfi poruse X orucha - odmrazovan
vnitfni jednotky. 4x Porucha - vysoka teplota






